URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH ODVETVI
Bajkalska 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Qislo; 0391/2017/E Bratislava 31. 03. 2017
Cislo spisu: 2339-2017-BA

Urad pre reguléciu sietovych odvetvi ako organ prislusny na konanie podla § 9 ods. 1
pism. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 pism. ¢) prvého bodu v spojeni s § 5 ods. 7 pism. ¢) zdkona
& 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach vo veci rozhodnutia o ndvrhu ceny
zapristup do miestnej distributnej sustavy adistribicii elektriny a podmienkach
ich uplatnenia

rozhodol

podla § 14 ods. 11 a 12 zakona ¢&. 250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach v spojeni

s §29 a 30 vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi ¢ 18/2017 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenova regulacia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykondvania
regulovanych  ¢innosti v elektroenergetike tak, Ze pre regulovany subjekt
KRON ENERGY, s. r. o., Mraziarenski 6, 821 08 Bratislava, ICO 46 766 812
pre prevadzky: GBC 1., Galvaniho 5001, 821 04 Bratislava, GBC II., Galvaniho 1111,
821 04 Bratislava, GBC III., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava GBC IV., Galvaniho 9,
821 04 Bratislava, BGST., Stefanikova 13 — 15, 811 05 Bratislava, HOT BA, Vysoka 2A,
811 06 Bratislava, OC TN, Ku Stvrtiam 7029, 911 01 Tren¢in u r ¢ u j e na obdobie odo dia
doruCenia tohto rozhodnutia do 31.decembra 2021 tieto maximélne ceny za pristup
do miestnej distribu¢nej sustavy a distribucii elektriny a podmienky ich uplatnenia:

Cast’ A. Tarify za pristup do distribu¢nej sistavy a distribiiciu elektriny pre uzivatel’ov
distribuénej sustavy s vynimkou odberatel’ov elektriny v domacnostiach

I.  VSeobecné podmienky

a) Tarify platia za pristup do distribucnej sistavy a distribuciu elektriny (d’alej len
tarify*) podFa vyhlasky Uradu pre regulaciu siefovych odvetvi & 18/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenovéa reguldcia v elektroenergetike a niektoré podmienky
vykonavania regulovanych ¢innosti v elektroenergetike pre uzivatel'ov distribu¢nej
sustavy s vynimkou uzivatel'ov distribu¢nej sustavy v domadcnostiach (d’alej len
Luzivatel DS*), ktorych odberné elektrické zariadenia alebo elektroenergetické
zariadenia su na prislusnej napédtovej urovni pripojené do distribucnej sustavy
prevadzkovatela distribuénej sistavy KRON ENERGY, s. r. 0., Mraziarenska 6,
821 08 Bratislava, ICO 46 766 812 pre prevadzky GBC 1., Galvaniho 5001, 821 04
Bratislava, GBC II., Galvaniho 1111, 821 04 Bratislava, GBC III., Galvaniho 7, 821
04 Bratislava GBC IV., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, BGST., Stefanikova 13 — 15,
811 05 Bratislava, HOT BA, Vysoka 2A, 811 06 Bratislava, OC TN,



b)

c)

d)

Ku Stvrtiam 7029, 911 01 Tren¢in (d'alej len , prevadzkovatel’ distribuCnej sustavy*).
Sucast’'ou tychto tarif st aj ceny za pristup do prenosovej sustavy, prenos elektriny a
straty elektriny pri prenose elektriny.

Tarify st kalkulované pri zdkladnom zabezpedeni pripojenia uZivatela DS do
distribu¢nej sustavy prevadzkovatel'a distribuénej ststavy $tandardnym pripojenim.
Za 3tandardné pripojenie uzivatela DS sa povaZuje pripojenie jednym napajacim
vedenim v zmysle technickych podmienok prevadzkovatel'a distribuCnej ststavy.

Sadzby sa uplatiiuji pre kazdé odberné miesto osobitne podl'a napétovej urovne, na
ktort je odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie uZivatel'a
DS pripojené.

Doba platnosti sadzby je 12 kalendarnych mesiacov. Zmenu sadzby je moZné
vykonat’ najskor po uplynuti doby jej platnosti. UZivatel’ DS je oprdvneny poZiadat’
o zmenu sadzby, pri¢om Ziadost’ musi byt’ podana najneskor 30 kalendarnych dni
pred uplynutim doby platnosti sadzby. Ak uzivatel' DS najneskor 30 kalendarnych
dni pred uplynutim doby platnosti sadzby nepoZiada o jej zmenu, sadzba plati
d’alsich 12 kalendarnych mesiacov.

€) Maximalna rezervovana kapacita

1. Maximalna rezervovana kapacita (d’alej len ,,MRK*) na napat'ovej Grovni nizkeho

napitia (dalej len ,NN“) je stanovena ampérickou hodnotou istica pred
elektromerom alebo prepocitand kilowattovda hodnota MRK na prad v ampéroch
dojednana v zmluve o pripojeni a uréend v pripojovacich podmienkach pre jedno
odberné miesto.

. Ak uzivatel DS nema wuzatvoreni zmluvu o pripojeni do suastavy

s prevadzkovatel'om distribu¢nej ststavy pre odberné miesto, za MRK pripojenia sa
povaZuje najvysSia namerana hodnota prikonu za obdobie poslednych dvoch rokov
pred 1. septembrom 2012. MRK sa urCuje osobitne pre kazdé odberné miesto. Za
takto uréeni MRK existujucich uZivatelov slstavy sa cena za pripojenie alebo
naklady za pripojenie nefakturuju.

f) Rezervovana kapacita

1.

Rezervovana kapacita (d’alej len ,,RK*) na napdt'ovej urovni NN je MRK podfa
¢lanku I . pism. e) bod 1 tohto rozhodnutia.

g) Dojednavanie RK

1.

Pre odberné miesta na napdtovej urovni NN vybavené uréenym meradlom
s meranim $tvrthodinového ¢inného vykonu s mesaénym odpoctom moze byt RK
zmluvne dojednana a mdéZze byt nizSia, ako je hodnota kapacity zodpovedajica
ampérickej hodnote hlavného isti¢a. Minimalnou hodnotou RK [A] je 20 % hodnoty
MRK. RK sa dojednava na dvanast po sebe nasledujicich kalendarnych mesiacov
na rovnakui hodnotu.




2. Dojednana hodnota a doba trvania RK plati opitovne na prisluiné nasledujuce
obdobie. ak uzivatel DS nepoziada o ich zmenu. Mesa¢na RK plati d’al$i mesiac,
trojmesacna RK plati d'alSie tri mesiace, dvanastmesa¢na RK plati d’alsich dvanast
mesiacov.

h) Zmena RK

1. O zmenu RK na nasledujice obdobie méze uzivatel DS poziadat' najneskor do
posledného kalendarneho dna daného mesiaca obdobia, na ktoré je kapacita
dojednand. Poziadavka na zmenu musi byt v sulade s tymto cenovym rozhodnutim,
inak je prevadzkovatel distribu¢nej sstavy opravneny takuto Ziadost’ zamietnut’.

2. Zmena RK pre NN
2.1. Uzivatel' DS na napiatovej trovni NN mdze poziadat’ o zniZenie RK po uplynuti
12 mesiacov od poslednej zmeny RK.

2.2. Pri ziadosti uzivatel'a DS o zniZenie RK alebo zvySenie hodnoty RK do vysky
MRK pre odberné miesta vybavené uréenym meradlom s meranim
Stvrthodinového ¢inného vykonu s mesaénym odpo¢tom sa predloZenie revizne;
spravy nevyzaduje.

2.3. Podmienkou na znizenie hodnoty RK pre odberné miesta nevybavené ur€enym
meradlom s meranim $tvrthodinového ¢inného vykonu je predloZenie reviznej
spravy o vymene istica.

24. Ak o znizenie MRK poziadal uzivatel DS pripojeny do sustavy po
31. decembri 2004, po predloZeni Ziadosti o opdtovné pridelenie povodnej MRK
do dvoch rokov od zniZenia hodnoty MRK na Ziadost’ uzivatel'a DS sa mu pri
prideleni tejto kapacity neuplatiiuje cena za pripojenie.

2.5. Pri zvySeni MRK uzZivatel DS podéava zZiadost' o pripojenie zariadenia do
distribu¢nej sustavy.

i) Fakturacia
1. Prevadzkovatel' distribuCnej ststavy vystavuje vyuctovacie faktiry za pristup do
distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny na zéklade odpoc¢tu uréeného meradla.
Odpocet urc¢eného meradla zabezpeli prevadzkovatel’ distribu¢nej sustavy na konci
fakturacného obdobia. Prevadzkovatel distribuénej ststavy vykonava odpocet
ur¢eného meradla na napdtovej Grovni NN s meranim typu C kaZdoro¢ne
k 31. decembru, najneskor do 30 dni po skon€eni roka. Na napatovej trovni NN sa
tarify fakturuji ro¢ne. Ak je odberné miesto na napatovej urovni NN vybavené
uréenym meradlom s meranim typu A alebo meranim typu B, tarify sa fakturuju

mesacne.

3. Pri zmene tarify (sadzby) na zaciatku alebo v priebehu regulacného roka, sa nova
tarifa (sadzba) uplatiiuje od ucinnosti takejto zmeny, pricom spotrebu elektriny na
odbernom mieste ku dnu ucinnosti zmeny tarify (sadzby) prevadzkovatel
distribuénej sustavy ur¢i vykonanim odpoc¢tu uréeného meradla alebo inym
sposobom stanovenym v prevadzkovom poriadku prevadzkovatela distribucnej

sustavy.



3. RK je fakturovana za prislusné fakturatné obdobie, pritom pre neucelené Casti

kalenddarnych mesiacov sa fakturuje pomerna &ast” prisluiného faktura¢ného
obdobia.

j) Prekroéenie MRK a RK

1. Ak namerana stredna hodnota $tvrthodinového ¢inného vykonu prekro¢i hodnotu

RK alebo hodnotu MRK, uplatnia sa prevadzkovatel'om distribu¢nej sustavy tarify
za nedodrzanie zmluvnych hodndt podl'a ¢lanku I11. tohto rozhodnutia.

Prekrocenie RK a MRK sa na napitovej trovni NN s meranim typu A alebo
meranim typu B fakturuje.

. Ak ddjde k prekro¢eniu RK alebo MRK vplyvom mimoriadnej udalosti v dosledku

ktorej bola vyhlasend mimoriadna situacia (§ 3 zakona ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov) (d’alej len ,,mimoriadna
udalost™), je mozné na zaklade ziadosti uzivatel'a sistavy a odsuhlasenia zo strany
prevadzkovatel'a distribuénej sustavy odpustenie/vratenie poplatku za prekrocenie
RK a MRK, pri¢om uzivatelovi sustavy bude fakturovany skuto¢ne namerany
vykon v tarife mesacnej RK.

k) Distribucia elektriny merana na sekundarnej strane transformatora

Ak je distribucia elektriny merana na sekundarnej strane transformaétora, tzn. na strane
niz8ieho napitia a uzivatel DS m4 pridelent tarifu za distribiciu na urovni vysSieho
napitia transformatora, pripo¢itavaji sa k nameranym hodnotam:

D

straty elektriny, ktoré vznikaji transformaciou z napit'ovej trovne VN na uroven
NN najviac 4 % z mnozstva elektriny vystupujuceho na strane NN

spotreba jalovej elektriny transformatora; jalova spotreba [kVArh] uvedena v ¢lanku V.
pism. b) pre r6zne druhy a vel’kosti transformétorov, ktoré su vo vlastnictve uzivatel'a DS
sa nepripo€itava, ak si na sekundarne svorky transformétorov pripojené kompenzatné
kondenzatory s vykonom zodpovedajucim prikonu transformatorov naprazdno a ak tieto
kondenzatory vykazuju spravne hodnoty definované v ¢&lanku V. pism. a). tohto
rozhodnutia.

Pre uplatiiovanie tarif uvedenych v tomto rozhodnuti plati podmienka, aby sa vietky
odbery elektriny s ohladom na zabezpecenie technickej bezpe¢nosti sustavy
uskuto€nili pri induktivnom uc¢inniku 0,95-1,00 a iba v stanovenych pripadoch
urCenych prevadzkovatel'om distribu¢nej sustavy pri u€inniku inom. Pri nedodrzani
uvedenej tolerancie uzivatelom DS fakturuje prevadzkovatel’ distribuénej sustavy
tarifni prirdazku. Spdsob vypoctu tarifnej prirazky je uvedeny v ¢lanku IV. tohto
rozhodnutia.

Za kazdu kVArh dodavky jalovej elektriny do distribucnej sustavy fakturuje
prevadzkovatel distribu¢nej sustavy uzivatel'ovi tarifni prirazku 0,0166 €. Dodavka
kapacitnej jalovej elektriny sa meria 24 hodin denne. V pripade poruchy na
kompenzéicii na ziklade Ziadosti uzivatela DS je mozné odpustenie poplatku za
dodavku jalovej elektriny.
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n) V pripade neoprdvnene pridelenej sadzby ma prevadzkovatel' distribu¢nej sustavy
pravo dofakturovat’ spotrebu elektriny v sadzbe, na ktord ma uzivatel DS pravo
podl'a podmienok tohto rozhodnutia.

II. Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN s vynimkou uzivatelov sistavy
v domacnostiach

a) Sadzba C2-X3

1. zlozka tarify za

Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN précu 2. zlozka tarity za vykon
[€/kWh]
Tarifa za distribticiu elektriny bez strét vrét lektri 0,026048 02202 [€/A/mesiac]”
a distriblciu elekt Strat vré G ek , -
arifa za distribuciu ¢leKtriny bez strat vratane prenosu elextriny 0y9574 [€/kW/meSlac]**
Tarifa za straty pri distribtcii elektriny 0,005102 -

* tarifa za 1 A ampérickej hodnoty 1 fazového istica
**tarifa za vykon prepocitana z ampérickej hodnoty tarify za vykon

1.V pripade jednofazového odberu sa tarifa za vykon vynasobi ampérickou hodnotou
hlavného istica (pred elektromerom).

2.V pripade trojfazového odberu sa tarifa za vykon vyndsobi trojnasobkom ampérickej
hodnoty hlavného istica (pred elektromerom).

3. 'V pripade, ak je uzivate DS odberatelom a zaroveri aj vyrobcom elektriny je
hodnota MRK rovna hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom
mieste.

4. Ak nie je mozné zistit hodnotu hlavného isti€a pred elektromerom, pouZije sa
maximalna ampéricka hodnota zataZenia meracej stipravy.

5. U trojfazovych odberov s meranim maxima v sadzbach NN sa RK prepocita podl'a
vzorca:

Plkw] =3 xU,[V]x 1[4]x f;‘(’;)g’

pricom

- P [kW] je ¢inny vykon (RK)

- Uz [V] je zdruzené napitie

-1 [A] je ampéricka hodnota istica
- cos ¢ je ucinnik

6. Sadzba je pridelend bez ohl'adu na druh merania na odbernom mieste.

b) Sadzba C9

C9 sadzba pre nemerané odbery pripojené na NN* [€/mes.]

Mesacny poplatok 1,3277
*odobrata elektrina v kWh sa nefakturuje




Sadzba pre nemerané odbery:
1. s minimalnou ustalenou spotrebou, kde nie je technicko - ekonomicky mozné odber

‘ elektriny merat’ uréenym meradlom prevadzkovatel’a distribu¢nej sustavy a celkovy
/ instalovany prikon v odbernom mieste nepresiahne 1000 W alebo

2. s ob¢asnou/ vynimo¢nou prevadzkou s nepatrnym odberom elektriny, kde nie je
technicko - ekonomicky mozné odber merat’ ur¢enym meradlom prevadzkovatela
distribu¢nej sustavy.

c) Sadzba C11

I C11 sadzba pre doc¢asné odbery (kolotode, cirkusy, TV prenosy, in¢) pripojené na NN [€/kWh]
LTarifa za distribuciu elektriny bez strat vratane prenosu elektriny 0,052312
LTan’fa za straty pri distribicii elektriny 0,005102

Sadzba pre do¢asné odbery na odbernych miestach, ktoré nemaju trvalu elektricka
pripojku. Docasné odbery st pripdjané do distribu¢nej sistavy bez prerusenia po dobu
max. 30 kalendarnych dni (kolotoce, cirkusy, prenosy TV, iné) a na danom odbernom
mieste budu pripdjané najviac Styrikrat za kalendarny rok.

III. Ostatné tarify za pouzitie distribucnej sistavy prevadzkovatel’a distribuc¢nej

sustavy
/ prekro¢enie MRK za kazdy prekro¢eny kW [€/kW] * 99,5818
/ prekroc¢enie RK za kazdy prekro¢eny kW [€/kW] * 33,1939
Ealové dodévka elektriny do distribu¢ne;j sustavy [€/kVArh] 0,0166
percentualna prirdzka
nedodrzanie uc¢innika v tolerancii 0,95 — 1,00 vypoc¢itana podrla ¢lanku V.
pism. ¢)
/ * prekro¢enie MRK a RK sa vyhodnocuje mesaéne a matematicky zaokrihl'uje na 4 desatinné miesta

IV.  Tarifné prirazky za jalovi spotrebu

a) Meranie pre hodnotenie ucinnika

Odber jalovej induktivnej elektriny sa vyhodnocuje 24 hodin denne pocas celého roka
a vyhodnocuje sa u mesac¢ne od¢itanych uzivatel'ov stistavy s meranim vykonu.

b) Vyhodnotenie u¢innika

Z mesafne nameranych hodnét jalovej induktivnej elektriny v kVArh, pripadne
zvySenych o jalové straty transformétora a ¢innej elektriny v kWh v rovnakom Case sa

vypocita prislusny
kVArh

tgp=——

ST

a k tomuto pomeru zodpovedajtici u¢innik (cos @).
¢) Sposob vypoctu tarifnych prirazok

Ak t¢innik vypogitany podla nameranych hodnét nie je v zavéznych medziach, plati
sa tarifnd prirdzka vypo¢itand podl'a élanku V. pism. c) tohto rozhodnutia.



d) Pri mimoriadnych udalostiach a pri skiSobnej prevadzke elektroenergetickych
zariadeni uzivatel'a sistavy sa nebude vyhodnocovat’ a fakturovat’ tarifnd prirazka za
nedodrzanie G¢innika (cos @) a jalova dodévka elektriny do distribu¢nej sistavy na
zéklade pisomnej Zziadosti uzivatela sistavy a po odsuhlaseni zo strany
prevadzkovatel'a distribu¢nej sustavy.

e) Pri mimoriadnych udalostiach av pripade rekonstrukcie —elektroenergetickych
zariadeni uZivatel'a sustavy prevadzkovatel' distribugnej ststavy zohl'adni zniZenie
podtu tizemne rozprestretych odbernych miest uzivatela sistavy pri vypocte uéinnika
(cos @) tak, ze po¢as mimoriadnych udalosti a rekonstrukcie elektroenergetickych
zariadeni uzivatela sistavy sa vypoéita hodnota ucinnika nasledovnym sposobom:
z profilového merania jalovej elektriny sa v &ase prekrocenia odpocita maximalna
hodnota vykonu v kVAr kompenzaéného zariadenia (ktoré bolo z dévodu mimoriadnej
udalosti alebo rekonstrukcie elektroenergetickych zariadeni uZivatel'a sustavy
odstavené) na nahradnom napajacom bode a nésledne sa pre tieto kontrolované hodiny
z priebehového merania jalovej elektriny vypocita hodnota tg ¢ a prisluny cos .

f) V pripade rekonstrukcie kompenzacie na jednom odbernom mieste sa na zéklade
¥iadosti uzivatela DS, po doruteni dokladu o vykonanych pracach na oprave
zariadenia a po odsthlaseni zo strany prevadzkovatela distribucnej sustavy, nebude
vyhodnocovat’ a fakturovat tarifnd prirazka za nedodrZanie ucéinnika (cos @) ajalova
dodavka elektriny do distribu¢nej sustavy.

V.  Tabulky

a) Vykony statickych kondenzatorov
Pre vykompenzovanie jalovych prikonov transformatorov (VN/NN) naprazdno sa pre
tarifné ucely povazuju za vyhovujlce tieto vykony statickych kondenzitorov (platia
pre vetky primarne napétia transformatorov do 35 kV a obidva druhy vinutia Cu, Al)

a tieto namerané kapacitné prudy (v zatvorke su uvedené hodnoty kondenzatorov
z predtym vyrabaného vykonového radu kondenzatorov):

1. neorientované (staré) transformatorové plechy

Vykon transformatorov | Vykon kompenzatného | Kapacitny
[kVA] kondenzatora [kVAr] prud [A]
250 14 (15) 17-27
7315 lé(iO) V v ”22-35
400 24 ( 23 ) ’ h27 ;61‘27
500 30(30) V‘rtl -5’1_ o
630 Claw@y 0 | ve
éOO V N 4;( ;;)M‘ o 55-75
V 1600 - 56(55) 68 -89
lr 250 V . 64(_65_) 89 -106
1 600 V 7727( 70)A - 81-112




2. orientovan¢ transformatorové plechy

ri— —

Vykon transform@orov | Vykon kompenzaimého
[kVA] kondenzatora [KVATr]

Kapacitny
prud [A]

A e—— ——

250 ~ 400 4(5)
630 - 1 000 S{10)
1 600 14(13)

Na postdenie trovne kompenzacie je rozhodujuca vel'kost’ kapacitnych pradov.

Vo vysSie uvedenych tabul'kach st od transformatorov 630 kVA uvedené velkosti
transforméatorov, ktoré by mali byt’ merané na strane primarne;.

Ak je skuto¢ny namerany kapacitny prud kondenzatora v ktorejkol'vek faze niZsi ako
spodna hranica predpisaného prudového rozpitia, povazuje sa cely transtormator za
nevykompenzovany a pripocitavaji sa u tychto odberov elektriny pri sekundarnom
merani k nameranej spotrebe jalovej elektriny jalové transformacné straty podla
¢lanku V. pism. b) tohto rozhodnutia.

b) Transformacné straty jalové (induktivne)

Menovity | Staré plechy [kVArh] Nové plechy [KVArh]
vykon
transf’ 3kV 15 KV | 6 kV
kVA 6KV 35KV | 10kV | 35KV
by | 2KV
63 - - : - :
— | T e
— - -
250 9314 | 10775 | 12054 | 3470 | 3836
200 | 16364 | 16364 | 16656 | 4383 | 4968
630 23931 | 23931 | 23471 | 5523 | 5984
1000 | 35064 | 35064 |33603 | 6941 | 7671
1600 | s1428 | sia8 | s0259 | 8766 | 9701
2500 |- | 713050 |- 23742 | 3742
— 1=
6300 |- |16107%6 |-  |a6022 | 46022
0000 |- 241065 |- | 65745 | 65745
16000 |- 257136 |- | 99348 | 99348
25000 | - 365250 |- | 146100 | 146100
20000 |- |s2590 |- | 189930 | 189930
— e

¢) Tarifné pririazky

Tarifné prirazky pre uzivatel'ov sustavy za nedodrZanie predpisanej urovne u¢innika
(cos @) 0,95 v percentach:

- z tarify za vykon a zo 101,284% podielu tarify za distribuciu elektriny bez strat
vratane prenosu elektriny pri sadzbe C2-X3.



Rozsahtg ¢ o Rozsah tg ¢ E '

cemnik Prrdzka v % |Ueinnlk Prirazka v %
kVArh cos 9 KVArh cos @
KWh KWh '
0311 -0346 095 ; 0978  -1,007 [071 95.99
0347 -0379 094 301 ' 1008 -1,034 (070 101,39
0380 -0410 003 leto 1035 - 1,063 0,69 107,00
0411 -0440 092 Clo2e 1064 - 1,092 0,68 112,75
0441  -0470 091 12,50 1093 -1,123  |0,67 118,67
0471 -0498 090 s 7 E{: 1153 : 10,66 12475
0499 -0526 089 19,15 1154 - 1,185 0,65 131,05
0527 -0553 088 258 1186 -1216 0,64 13755
0554 -03580 087 e 1217 1249 |03 144,25
0581 -0.606 086 2073 1250 -1281 10,62 151,14
0607 -0632 085 1339 1282 -1316 |06l 15826
0633 -0659 084 37.20 1317 -1350 0,60 165,63
0,660 - 0685 083 4106 1351 -138 (0,59 173,25
0,686 -0710 082 aso2 1387 -1423  |058 1815
0711 -0736 (081  |4908 1424 -1460 0,57 18931
0737 -0763 080  |s326 1461  -1494 |0356 19776
0764 -0789 0,79 A _57735#-‘ 1495 -15%2 055 206,52
079 -0815 078 61.88 1533 -1579 0,54 21558
0816 -0841 077 66,38 1580 -1620 053 225,02
0842 -0868 0,76 7099 Le2l - 1663 052 23481
0869 -0895 075 lis2 1664 -1709 051 24499
0896 -0922 074 lsoss 1710 -1755 0,50 255.57
0023 -0949 073 ssse vysiako 1,755 |nizSiako 0,50 [269.74
0950 -0977 10,72 %071

Tarify uvedené v tomto rozhodnuti su bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane
z elektriny a bez odvodu do Narodného jadrového fondu na vyrad'ovanie jadrovych
zariadeni a na nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi.

Odovodnenie:

Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi (dalej len ,jrad*) bol dna 31.10.2016
doruéeny pod podacim ¢islom tradu €. 39716/2016/BA navrh ceny za pristup do miestnej
distribu¢nej ststavy a distribucii na obdobie na roky 2017 az 2021 (dalej len .,navrh ceny*)
regulovaného subjektu KRON ENERGY, s. r. o., Mraziarenska 6, 821 08 Bratislava,
ICO 46 766 812 (dalej len ,regulovany subjekt™) pre prevadzky: GBC 1., Galvaniho 5001,
821 04 Bratislava, GBC II., Galvaniho 1111, 821 04 Bratislava, GBC III.. Galvaniho 7,
821 04 Bratislava GBC IV., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, BGST., Stefanikova 13 — 15,
811 05 Bratislava, HOT BA, Vysoka 2A, 811 06 Bratislava, OC TN, Ku Stvrtiam 7029,
911 01 Trencin. Tymto dilom zacalo konanie o cenovej regulacii (dalej len ,.cenové konanie®).

Regulovany subjekt doplnil navrh ceny diia 12. 12.2016 listom zaevidovanym pod
podacim ¢islom 45483/2016/BA.
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/ Pocas cenového konania sa zmenil spdsob vykondvania cenovej reguldcie, ktory

spocwal v zmene sposobu vypoctu cien za pristup do distribu¢ne;j sustavy a distribiciu
elektriny na regulatné obdoble 2017 az 2021. Doterajsia vyhlaska Uradu pre reguldciu
sietovych  odvetvi €. 260/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenovd regulicia
v elektroenergetike a  niektoré podmienky vykonavania regulovanych  innosti
v elektroenergetike, platna v ¢ase podania ndvrhu ceny, podl'a ktorej sa mali uréovat’ ceny
na regulacné obdobie rokov 2017 az 2021, bola zruSena a s ucinnost'ou od 10. 02. 2017
nahradend  vyhlaskou ¢.18/2017 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenovd reguldcia
v elektroenergetike  a niektoré  podmienky  vykondvania  regulovanych  Cinnosti
v elektroenergetike (d'alej len ,vyhlaska ¢&.18/2017 Z.z.). Podla § 46 ods.3 vyhlasky
¢.18/2017 Z.z. sa navrhy cien naprvy rok regulatného obdobia podané podla zékona
¢.250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Zakon ¢.250/2012 Z. z.*) do cinnosti tejto vyhlasky sa povaZuju za navrhy cien podané
podTla tejto vyhlasky a posudia sa v stilade s touto vyhlagkou.

Na ulely zabezpelenia podkladov na rozhodnutie tirad vyzvou ¢. 12875/2017/BA
zodiia 22.03.2017 vyzval regulovany subjekt na predloZenie podkladov potrebnych
na posudenie zmeny rozhodnutia.

Zéaroven urad podla § 33 ods. 2 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorsich predpisov listom ¢&. 12875/2017/E zo diia 22. 03. 2017 vyzval
regulovany subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydanim rozhodnutia v lehote piatich
dni odo dnia dorucenia tejto vyzvy.

Regulovany subjekt v uréenej lehote dorucil uradu dna 28.03.2017 vyjadrenie
k podkladom pred vydanim rozhodnutia zaevidované pod podacim ¢islom tradu /2017/BA
v ktorom uviedol, Ze nema namietky k vydaniu nového cenového rozhodnutia.

Urad v cenovom konani vychadzal z podkladov, ktoré su sucastou administrativneho
spisu €. 2339-2017-BA a informdcii zndmych mu z Gradnej ¢innosti.

K obdobiu, na ktoré sa ur¢uju ceny urad uvadza, ze podl'a vyhlasky ¢. 18/2017 Z. z. sa
prvykréat postupuje pri vykondvani cenovej reguldcie na rok 2017 (§ 46 ods. 1), pricom sa
cenova regulacia vztahuje na regulaéné obdobie rokov 2017 az 2021. Z dovodu zostladenia
rozhodnutia s touto vyhlaskou, trad urCuje ceny na celé regulaéné obdobie, teda odo dia
prevzatia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021.

Urad po vyhodnoteni podkladov rozhodnutia dospel k ziveru, 7e rozhodnutie je
v stilade so zdkonom o regulacii, § 2 pism. e), § 3 pism. e) a § 29 a 30 vyhlasky ¢. 18/2017 Z. z.,
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Urad pred vydanim rozhodnutia upravil text navrhu ceny z legislativno-pr4vneho
hl'adiska a zosuladil pojmy v navrhu ceny s ustalenym pojmoslovim v elektroenergetike.

Urad po preskimani navrhu ceny vritane jeho doplnenia dospel k zaveru, Ze navrh
ceny je v sulade so zdkonom ¢.250/2012 Z. z., § 2 pism. e), § 3 pism. e) a § 29 a 30 vyhlasky
Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi ¢. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulacia v
elektroenergetike a niektoré podmienky vykonavania regulovanych cCinnosti v
elektroenergetike a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Podl'a § 14 ods. 12 zakona & 250/2012 Z. z. cenové rozhodnutie na prvy rok
regulaéného obdobia, ktorym je rok 2017, plati na celé regulaéné obdobie odo diia dorucenia
tohto rozhodnutia do 31. 12. 2021, ak tirad neschvali zmenu cenového rozhodnutia.
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P ouéenie:

proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie. Odvolanie treba podat’ na Urad pre
guldciu siefovyeh odvetvi, Bajkalsk 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, 210 ¥ lehote
: odo diia oznamenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konani nemé odkladny uéinok.

40 dni 0z ] .
Toto rozhodnutie je preskiumatelné sidom po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov.

v z Ing. Miroslay Celinsky .
podpredseda Uradu pre regulaciu sietovych odvetvl

Rozhodnutie sa doruci:
KRON ENERGY. s. r. 0., Mraziarenska 6, 821 08 Bratislava

11



